YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2007/139

PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT

Pursuant to sectionn 24 of the Public Heqglth
and Safety Act, the Commissioner in Executive
Council orders as follows

1 The annexed Drintking Water Regulation is
hereby made.

Dated at Whitehorse, Yukor,

this 2 pugosT 2007,

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DECRET 2007/ 139

LOI SUR LA SANTE ET
LA SECURITE, PUBLIQUES

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément & l'article 24 de la Loi sur la

santé et la sécurité publiques, décréte :

1 Est établi le Réglement sur la qualité de
Peau potable paraissant en annexe.

Fait & Whitehorse, au Yukon

le 2/ actt 2007.
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Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT

DRINKING WATER REGULATION

PART 1

LARGE PUBLIC DRINKING WATER SYSTEMS

Definitions
1 In this Part
“competent person” means a person who

(a)is qualified because of their knowledge,
training and experience to perform an activity;

(b)is familiar with the provisions of this
Regulation that apply to the activity; and

(c) has knowledge of any potential or actual risk
to health or safety that may be or is created by
the activity in relation to the water system for
which they have all or some responsibility for;
« personne qualifiée »

“drinking water” means water destined for
(a) drinking;

(b} preparing food, infant formulas, juices and
ice;

(c) washing fruits and vegetable;

(d) cooking;

(e) dental hygiene;

(f) body washing; or

(g) hand washing; « eau potable »
“facility class” is a ranking which describes the
complexity of a public drinking water system as
assessed by the British Columbia Environmental
Operators Certification Program or a comparable

facility classification issued by a Canadian
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LOI SUR LA SANTE ET
LA SECURITE PUBLIQUES

REGLEMENT SUR
LA QUALITE DE L'EAU POTABLE

PARTIE 1

GRANDS RESEAUX PUBLICS D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
Définitions

1 Les définitions suivantes s’appliquent & la
présente partie.

« agent de la santé » Personne nommeée agent de la
santé ou médecin-hygiéniste en application de la
Loi sur la santé et ln sécurité publiques. “health officer”

« catégorie  des  installations » Méthode  de
classement qui décrit Ia complexité d'un réseau
public d’alimentation en eau potable, tel qu’évalué
par le BC Environmental Operators Certification
Program ou tout autre systétme de classement
comparable des installations wutilisé par une
province ou un territoire pour la certification et qui
est signataire de 'entente datée du 22 février 1998,
intitulée Agreement on Reciprocal Certification for
Water and Wastewater Operators. * facility class”

« certificat d’exploitant » Certificat émis par le BC
Environmental QOperators Certification Program ou
tout autre certificat équivalent émis par une
provirce ou un territoire canadien signataire de
l'entente datée du 22 février 1998 intitulée
Agreement on Reciprocal Certification for Water and

Wastewater  Operators “operators  certification
certificate”
« changements importants » Changements

importants apportés aux méthodes de gestion ou a
lexploitation  d'un  grand réseau  public
d’alimentation en eau potable. “substantial
modifications”

«eaux de puits directement influencées par les
eaux de surface » Les sources d'eaux d'un puits ont
été jugées &tre ESIDES, en utilisant les critéres
contenus dans la publication du Yukon intitulée



certification jurisdiction signatory to the Agreermnent
on Reciprocal Certification for Water and Wasiewater
Operators, dated February 22, 1998; « cafégorie des
installations » '

“"GUDI”is an acronym for well water or
groundwater under the direct influence of surface
water; « ESIDES »

"Guidelines  for  Canadian  Drinking  Water
Quality” means the most recent version of the
Guidelines for Canadian Drinking Water Quality,
published by Health Canada, as amended from
time to time; « Recommandations pour la qualité de
V'eau potable au canada »

“Guidelines for Water Well Construction” means the
most recent version of the Guidelines for Water Well
Construction, published by the Canadian Ground
Water Association; « Guidelines for Water Well
Construction »

“health and safety risk” means a condition that is
or is likely to cause disease, injury, or illness in
humans; « risque pour la santé et ln sécurité »

“health officer” means a medical health officer or
health officer appointed under the Public Health
and Safety Act; « agent de la santé »

“laboratory” means a laboratory accredited to the
requirements of ISO/IEC 17023, General
requirements for the compeience of testing and
calibration laboratories, by an agency that

{a) meets the requirements of [SO/IEC 17011,
Conformity assessrnent - General requirements for
accreditation  bodies  accrediting  conformity
assessment bodies or its predecessor ISO
Guide 58, General criteria for the operation and
mutual recognition of laboratory accreditation
systerns; and

(b)is a tfull member signatory to the
International Laboratory Accreditation

Cooperation; « laboratoire »

"arge public drinking water system” means any
drinking water system which has

(a) 15 or more service connections to a piped

Drinking Water Regulation.doc

2007/139

Assessment Guidelines for Well Water or Groundwater.
“well water under the direct influence of surface water’

« eau potable » §$'entend de 'eau utilisée pour :
a) étre bue;

b} les préparations pour nourrissons ainsi que
pour la préparation des aliments, des jus et
de Ia glace;

c) laver les fruits et les 1égumes;

d) cuire les aliments;

e) I'hygiéne dentai:e;

f) I'hygiéne corporelle;

g) se laver les mains. “drinking water”

«eau potable de bonne qualité» Eau potable
respectant les critéres sanitaires énoncés dans les
Recommandations pour Ia qualité de l'eau potable au
Canada et ne comportant pas de risque pour la
santé ou la sécurité du consommateur. “safe
drirtking water"

« ESIDES » Acronyme pour une eau souterraine ou
en provenance d'un puits sous influence directe des
eaux de surface, “GUDI”

« exploitant » Personne directement responsable
sur place de l'exploitation et de l'entretien d'un
grand réseau public d’alimentation en eau potable,
et comprenant au moins un exploitant de réserve.
“operator’

«grand réseau public d’alimentation en ean
potable » Tout réseau public d'alimentation en eau
potable qui comprend, entre autres, la source
d’'approvisionnement en eau, les infrastructures,
telles qu'un puits, une station de pompage, une
station de traitement de l'eau, un réservoir, une
cuve de stockage, des camions-citernes d’eau, un
réseau de distribution par camion ou par
canalisation; un tel réseau posséde :

i) au moins 15 tuyaux de raccordement 4 un
réseau de distribution par canalisation;

ii) au moins cing lienx de livraison pour un



distribution system; or

(b) five or more delivery sites on a trucked
distribution system,

and includes the water source, any infrastructure,
for example, a well, pumphouse, water treatment
plant, storage tank, reservoir, water delivery truck,
or a piped or trucked distribution system; « grand
résequ public d’alimentation en eau potable »

“operator” means a person who has direct
responsibility for the on-site operation and
maintenance of a large public drinking water

system, and includes back-up operator(s);
« exploitant »
“operators  certification  certificate” means a

certificate issued by the BC Environmental
Operators Certification Program or a comparable
certificate issued by a Canadian certification
jurisdicion signatory to the Agreement on
Reciprocal Certification for Water and Wastewater
Operators, dated February 22, 1998; « certificat
d’exploitant »

“owner” includes any person, firm, corporation, or
agent who owns, operates or maintains a large
public drinking water system; and is identified as
the owner in the application and on the permit;
« propriétaire »

“professional engineer” means a person who is
registered and licensed to practice engineering
under the provisions of the Yukon Engineering
Profession Act; « ingénieur »

“safe drinking water” means drinking water that
meets the health-related criteria set out in the
Guidelines for Canadian Drinking Water Quality, and
does not pose a health or safety risk to its users;
« eau potable »

“Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater” means the most recent edition of
Standard Methods for the Examnination of Water and
Wastewater, published jointly by the American
Public Health Association, American Water Works
Association and Water Environment Federation;
« Standard Methods for the Examination of Water and
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réseau de distribution par camion. “large public
drinking water system”

« Guidelines for Water Well Construction » S'entend
de la version la plus récente de ce document
publiée par l'Association canadienne des eaux
souterraines.  “Guidelines  for ~ Water  Well
Construction”

«ingénjeur » Personne inscrite qui détient un
permis pour la pratique de la profession
d'ingénieur, en application des dispositions de la

Loi sur la profession d'ingénieur. "professional
engineer”

« laboratoire » Laboratoire approuvé
conformément aux critéres du  document

ISO/IEC 17025 intitulé General requirements for the
corpetence of testing and calibration laboratories par
une agence :

a) respectant les exigences du document
ISO/IEC 17011 intitulé, Conformity assessment -
General requirements for accreditation bodies
accrediting conformity assessment bodies, ou de sa
version antérieure ISO Guide 58, intitulé General
criteria for the operation and mutual recognition of
laboratory accreditation systems,

b) membre signataire a part entiére de la
Conférence internationale sur 1l'agrément des
laboratoires d'essais. "laboratory”

« personne qualifiée » S’entend d'une personne :

a) qualifice par sa formation, par ses
compétences et par son expérience de travail
pour accomplir une activité;

b) connaissant bien les dispositions du présent
réglement qui s’appliquent a cette activité;

¢) possédant les connaissances permettant
d'évaluer les risques pour la santé et pour la
sécurité causés ou pouvant éire causés par cette
activité relativermnent au réseau d’alimentation
en eau dont elle est responsable, en tout ou en
partie. “competent person”

« propriétaire »  Comprend toute
entreprise, société ou représentant,

personme,
qui est



Wastewatery

“substantial modifications” means significantly
altering the operation or practice of a large public
drinking water system; « changements importants »

“well water under the direct influence of surface
water” means the water sources for a well that have
been determined to be GUDI, using Yukon's
Assessment Guidelines for Well Water or Groundwater
« eaux de puifs directement influencées par les eaux de
Smface »

Application

2(1) Part 1 of this Regulation applies to large
public drinking water systems in all municipalities
and in all health districts established under the
FPublic Health and Safefy Act.

(2) 1f there is a conflict between a provision of
this Part and a bylaw of a municipality, then the
provision of this Part governs.

3 This Part does not apply to the manufacture
of bottled water, or drinking water obtained from a
vending machine.

General

4 The owner of a large public drinking water
system is responsible for supplying and delivering
safe drinking water to users, and shall provide
drinking water as set out in this Regulation.
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propriétaire ou respeonsable de l'exploitation ou de
l'entretien d'un grand réseau public d'alimentation
en eau potable et qui est désigné a titre de
propriétaire dans la demande et sur le permis.
“owner’

« Recommandations pour la qualité de I'ean potable au
canzda » S'entend de la version la plus récente de
ce document publiée par Santé Canada. “Guidelines
for Canadian Drinking Water Quality”

«risque pour la santé et la sécurité» Toute
condition qui provoque ou qui peut provoqiier une
maladie ou une blessure chez 1'étre humain. “health
and safety risk”

« Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater» S'entend de 1'édition la plus récente de
la publication Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, publiée conjointement
par l'American Public IHealth Association,
I'American Water Wozks Association et la Water
Environment Federation. “ Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater”

Application

2(1) La partie 1 du présent réglement s'applique
aux grands réseaux publics d'alimentation en eau
potable dans toutes les mumnicipalités et dans tous -
les districts sanitaires établis en vertu de la Lof surla
santé et la sécurité publiques.

(2) En cas de conflit, toute disposition de la
présente partie lemporte sur l'arrété d'une
municipalité,

3 La présente partie ne s'applique pas a la mise
en bouteille de 1'eau potable ou a la vente de 'eau
potable au moyen d'un distributeur automatique.

Disposition générale

4 Le propriétaire d'un grand réseau public
d'alimentation en eau potable est responsable de
fournir et de livrer de l'esau potable de bonne
qualité a tous les utilisateurs en toute confornité
avec le présent réglement.



System maintenance

5 The owner is responsible for the maintenance
and upgrade of the large public drinking water
system, as necessary, for the purpose of providing
safe drinking water to its users.

Drinking water protection

6(1) A medical health officer may require an
owner to prepare an assessment and response plan
for the water source, in relation to the large public
drinking water systemn, that will

(a) identify, inventory, and assess risks to the
drinking water source, including land use and
other activities or conditions that may adversely
affect or threaten the water source;

(b) identify measures, for example, public
education, changes to land use, increase in
monitoring, or selection of a new water source,
that can be taken tc address risks; and

(c) outline an implementation plan to manage
risks to the drinking water source with respect
to those measures that will be taken by the
OWIIEL.

(2) A medical health officer may 1equire the
owner to

{a) review and revise the assessment and
response plan; and

{(b) implement measures to manage risks to the

water source in relation to the large public
drinking water system.

Contamination of water supply

7 No person shall introduce anything into a
Iarge public drinking water system or its watershed,
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Entretien du réseau

5 Le propriétaire est responsable de l'entretien
et de l'amélioration de son grand réseau public
d'alimentation en eau potable pour assurer la
fourniture d'une eau potable de bonne qualité aux
consommateurs, selon les besoins.

Protection de l'eau potable

6(1) Un médecin-hygiéniste peut demander au
propriétaire de préparer une évaluation et un plan
dintervention a l'égard de la  source
d'approvisionnement en eau d'un grand réseau

public d'alimentation en eau potable pour :

a} identifier, répertorier et évaluer les risques &
I'égard de la source d’approvisionnement en eau
potable, comprenant, entre autres, l'utilisation
du sol et toute autre activité ou situation qui
pourrait nuire ou metire en danger cette source
d’ean;

b) identifier les moyens & prendre afin de
minimiser ces risques, tels que l'information du
public, les changements dans l'utilisation des
sols, la surveillance accrue ou le choix dhune
autre source d'approvisionnement en eau;

c) établir un plan de mise en ceuvre afin de gérer
les risques 4 légard de la source
d’approvisionnement en eau potable
relativement aux moyens que le propriétaire
mettra en place.

(2) Un médecin-hygiéniste peut demander au
propriétaire :

a) d'examiner et de revoir le plan d’évaluation et
d'intervention;

b) de mettre en ceuvre les moyens nécessaires
pour gérer les risques a l'égard de la source
d’approvisionnement en eau dans le cadre d'un
grand réseau public d'alimentation en eau
potable.

Contamination d'une source d’eau

7 Nul ne doit introduire quoi que ce soit dans
un grand r1éseau public d'alimentation en eau



or do or cause any other thing to be done or to
occur, if this will result in or is likely to create a
health or safety risk to the users.

Selection of water source

8 An owner upon selecting a drinking water
source shall consider a source that is

(a) most likely to produce drinking water of a
quality that meets the Guidelines for Canadian
Drinking Water Quality; and

(b) least likely to be subject to municipal,
industrial and agricultural contamination,
and/or other types of contamination resulting
from animal or human activities within the
watershed.

Groundwater sources

9 An owner that obtains drinking water from a
groundwater source shall

{(a) uniess otherwise determined based on results
of a comprehensive hydrogeological study,
ensure that the drinking water well is located a
minimum distance of

(i) 60 metres from any part of a sewage
disposal system, or other potential sources of
pollution that may pose a health and safety
risk,

(ii) 120 metres from a solid waste site or
dump, and cemetery, and

(iii} 300 metres from a sewage lagoon or pit;

(b) have a hydrogeological study performed to
determine the minimum separation distanices to
sources of pallution outlined in section 9(a) for
a drinking water well in a bedrock aquifer;

(c) use only a drilled well

(i) located and constructed in accordance
with criteria that meets or exceeds those
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potable ou dans son bassin hydrologique, ou agir
de facon a créer un risque pour la santé et pourla
sécurité des utilisateurs ou 4 augmenter la
possibilité d'un tel risque.

Choix d'une source d’eanu

8 Avant de porter son choix sur une source
d'approvisionnement en eau, tout propriétaire doit
prendre en considération les éléments suivants :

a) les sources les plus susceptibles de produire de
l'eau potable dont la qualité respecte les critéres
établis dans les Recommandations pour la qualité
de I'eau potable ait Canada;

b)les sources les moins susceptibles de
contamination municipale, agricole, industrielle
ou de tout autre type de contamination
humaine ou animale a lintérieur du bassin
hydrographique.

Sources d’eaux souterraines

9 Tout propriétaire obtenant de l'eau potable
provenant d'une source d'eau souterraine doit :

a)d moins d'indication contraire provenant
d'une é&tude hydrogéologique approfondie,
s'assurer que le puits d’eau potable est situé &
une distance minimale de :

{i) 60 meétres d'un réseau d’évacuation des
eaux usées ou de toute autre source
susceptible de pollution pouvant créer un
risque pour la santé et pour la sécurité,

(ii) 120 meétres d'un site de décharge de
déchets solides, d'un dépotoir ou dun
cimetiére,

(iii) 300 metres d’une fosse ou d'un bhassin de
stabilisation des eaux usées;

b) faire effectuer une étude hydrogéologique
pour déterminer les distances minimales entre
les sources de pollution énumérées 4 ['alinéa 9a)
et tout puits d'eau potable provenant d'un
aquifére du substratum rocheux;

c) utiliser un puits foré exclusivement dans les



outlined in the Guidelines for Well Water
Construction, and

(ii) certified by an independent professional
engineer.

Studies may be required

10 A health officer may require the owner to
conduct or cause to conduct a hydrological or
hydrogeological study

(a) to determine whether a water well or
groundwater source is GUDI; or

(b) to identify existing or potential sources of
contamination for groundwater or surface water
sources.

Decommissioning of well

11 An owner shall ensure that the
decommissioning or abandonment of a drinking
water well 1s done in accordance with criteria,
outlined in the Guidelines for Water Well
Construction.

Capping of well

12 An owner of a drinking water well, which is
maintained for future use, shall ensure that the
well is capped in a manner sufficient to prevent
entry of any substance which might adversely
affect the quality of water in the well.

Ongoing safety of system

13 If a large public drinking water system or
part thereof is shut down such that the piped
distribution system becomes depressurized or
chlorine residual concentrations fall below those
expected during normal operation, the owner shall
ensure that measures are taken to ensure the safety
of the drinking water prior to reuse of the system
or affected part.
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cas suivants :

(i} il est situé et construit selon des critéres
d'un niveau égal ou supérieur a ceux que l'on
retrouve au document intitulé Guidelines for
Water Well Construction,

(ii}il est homologué par un
indépendant.

ingénieur

Etudes pouvant &tre requises

10 Un agent de la santé peut demander a un
propriétaire d'effectuer ou de faire effectuer une
étude hydrologique ou hydrogéologique aux fins
suivantes :

a) déterminer si 'eau d'un puits ou d'une source
d’ean souterraine est une ESIDES;

b) découvrir les sources de contamination,
existantes ou potentielles, des eaux souterraines
ou de surface.

Déclassement d'un puits

11 Tout propriétaire doit s'assurer du respect
des critéres établis dans le document intitulé
Guidelines for Water Well Construction lors du
déclassement ou de l'abandon d'un puits d'eau
potable.

Recouvrement d’'un puits

12 le propriétaite d'un puits d'eau potable
entretenu dans le but d'une utilisaton éventuelle
doit s’assurer de recouvrir le puits de maniére a
empécher lintroduction de toute substance qui
pourrait nuire a la qualité de I'eau qui s’y trouve.

Sécurité permanente du réseau

13 Lorsquil v a eu fermeture totale ou partielle
d'un grand réseau public d'alimentation en eau
potable entrainant la dépressurisation du réseau de
distribution par canalisation ou la chute en dessous
du niveau normal de la concentration du résidu de
chlore prévue lors d'un fonctionnement normal,
tout proprictaire doit, avant de procéder 4 la
réouverture totale ou partielle de ce dernier,
prendre les moyens nécessaires permettant de



14 An owner shall ensure that the
infrastructure protecting the wellhead, pumphouse,
storage tank, or water treatment plant is designed
and secured so as to prevent the unauthorized
access by humans or entrance by animals.

15 The design, operation and maintenance of a
water delivery truck that is part of a trucked
distribution system of a large public drinking water
supply shall comply with the provisions of Part 2
of this Regulation.

Approval to construct or modify

16 The owner shall submit to Environmental
Health Services, two complete sets of plans to
construct or substantially modify (e.g., change in
the method of disinfection, installation of new
drinking water storage tank) a large public drinking
water system that

(a} is under the seal of a professional engineer;
and

(b) includes

(i) a map which shows the location of the
water system, including Global Positioning
Coordinates for proposed well locations or
water intakes, and potential sources of
contamination to the groundwater wells or
surface water intake,

(i) location of buildings, roads and other
infrastructures within 150 metres from the
actual or proposed site of the drinking water
source,

(iii) detailed
specifications,

design drawings and

(iv) facility class,
(v) proposed well driller, if applicable,

(vl) information on water source and its
protection, infrastructure and distribution
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s'assurer de la salubrité de I'eau potable.

14 Tout propriétaire doit s'assurer que
linfrastructure qui protége la téte de puits, la
station de pompage, la cuve de stockage ou la
station de traitement de l'eau soit concue et fixée
de facon a empécher l'entrée non autorisée de
personnes ou d’animaux.

15 La conception, le fonctionnement et
l'entretien d'un camion-citerne d’eau faisant partie
dun réseau de livraison par camion dun grand
réseau public d’alimentation en eau potable doit
respecter les dispositions de la deuxiéme partie du
présent réglement.

Autorisation de construire ou de modifier

16 Tout propriétaire doit déposer auprés du
Service d'hygiéne du milien deux séries complétes
de plans pour la construction ou la modification
substantielle (par exemple, changement dans la
méthode de désinfection, installation dun
nouveall réservoir de stockage de l'eau potable)
d'un grand résean public d’alimentation en ean
petable. Ces plans doivent :

a) porter le sceau d'un ingénieur;
b) comprendre :

(i} un plan indiquant l'emplacement du
réseau d’adduction et de distribution d’eau, y
compris les coordonnées obtenues par un
systéme mondial de positionnement de
l'emplacement des puits, des prises d’'eau
ainsi que les sources probables de
contamination des prises d’eau de surface ou
des puits d’eaux souterraines,

(i) 'emplacement des édifices, des chemins
et de toute autre infrastructure dans un rayon
de 150 métres de 'emplacement existant ou

proposé de la source d’eau potable,

(iii) des dessins minutieux de conception
graphique ainsi que les spécifications,

(iv) la catégorie de l'installation,

(v) le sondeur de puits choisi, s'il y a lieu,



system,

(vii) water quality data,

(viii) method of treatment, if applicable,
(ix) identification of potential users,

(x) provisions for record keeping, and

(xi) any other information required by a
health officer.

17 No person shall construct a large public
drinking water system without approval from a
health officer.

18 A health officer may allow construction of a
large public drinking water system that does not
conform to the requirements of this Part, if such
variance does not present a health or safety risk to
its users.

19 Once a large public drinking water system
has been constructed or substantially modified, the
owner shall submit to Environmental Health
Services

{(a) a well log if applicable;

(b) cne time only, the analysis of biological
(e.g., bacteriological), chemical, physical and
radiological parameters (full suite, as outlined in
the Guidelines for Canadian Drinking Water
Quality) of the drinking water after treatment
for newly constructed systems, and at the
direction of the health officer for modified
systerns; and

(c) any additional analysis or information
required by a health officer.

Permit to operate

20(1) No person shall operate a large public
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(vi) les renseignements sur les sources d'eau
et les mesures de sécurité qui leur sont
appliquées, sur l'infrastructure et le type de
résean de distribution,

(vii) des données sur la qualité de 1'eau,

(viii) la méthode de traitement, s'il y a lieu,
(ix) I'identité des utilisateurs potentiels,

(x) des dispositions pour la tenue de registres,

{xi) tout aufre renseignement prescrit par
I'agent de la santé.

17 Nul ne peut construire un grand réseau
public d’alimentation en eaun potable sans
I'approbation d'un agent de la santé.

18 Un agent de Ia santé peut autoriser la
construction  d'un  grand  réseau  public
d'alimentation en eau potable qui ne respecte pas
toutes les exigences de la présente partie, pour
autant que les divergences ne présentent pas de
risque pour la santé ou pour la sécurité de
l'utilisateur.

19 Dés que se termine la construction ou la
modification substantielle d"'un grand réseau public
d’alimentationn en eau potable, le propriétaire doit
déposer auprés du Service d’hygiéne du milieu :

a} un registre des activités des puits, s'il v a liew;

by une fois seulement, une analyse des
parameétres biologiques (par exemple
bactériologiques), chimiques, physiques et

radiologiques (la gamme compléte, selon les
Recormandations pour la qualité de 'eau potable
au Canada) de l'eau potable aprés son
traitement, dans le cas de la construction d'un
nouveau réseau, et a la demande d'un agent de
la santé lorsqu'un réseau est modifié;

c) toute autre analyse ou tout autre
renseignement supplémentaire requis par un
agent de la sante.

Permis d'exploitation

20(1) Nul ne peut exploiter un grand réseau



drinking water system without first obtaining a
permit from a health officer.

(2) If the large public drinking water system
commenced cperation before the enactment of this
Part and is not in compliance with subsection (1),
the owner is required to comply within six
months. '

Application for permit

21(1) The owner shall make application for a
permit to operate a large public drinking water
system, and submit the application to
Environmental Health Services, Government of
Yukon.

(2) As soon as practicable and no later than
90 days after receipt of application, a health officer
shall notify the owner whether the application for
a permit to operate has been approved, denied, or
deferred.

{3) If denied or deferred, the health officer shall
provide reasons in writing for the decision.

Issnance of permit

22(1) A permit shall be issued, if the
application complies with provisions set out in this
Part, and any other requirements prescribed by a
health officer.

(2) Subject to section 27, no permit shall be
issued where

(a) a large public drinking water system does not
conform to the requirements of the Public
Health and Safety Act and its Regulations, or any
other Act or Regulation;

(b) use of the large public drinking water system
would be detrimental to the health or safety of
its users;

(c) the quality of the drinking water does not
meet the criteria set out in this Regulation;

(d)a proposed treatment for drinking water
source does not provide assurance of its safety;
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public d'alimentation en eau potable s'il n'a pas, au
préalable, obtenu un permis d'un agent de la santé,

(2) Lorsqu'un grand réseau public
d'alimentation en eau potable est en exploitation
avant l'entrée en vigueur de la présente partie et
n'est pas conforme au paragraphe (1), le
propriétaire doit le rendre conforme dans un délai
de six mois.

Demande de permis

21(1) Tout proprictaire d'un grand réseau
public d‘alimentation en eau potable doit
soumetire aupréds du Service d’hygiéne du milieu
du gouvernement du Yukon une demande de
permis pour son exploitation.

(2) Dés que possible mais au plus tard 90 jours
aprés la réception d'une telle demande, un agent de
la santé doit notifier an propriétaire I'acceptation,
le refus ou le report de la demande de permis
d'exploitation.

(3) L'agent de la santé doit justifier par écrit sa
décision si la demande est refusée ou repartée.

Délivrance du permis

22(1) Un permis est émis si la demande respecte
les dispositions de la présente partie et toute autre
exigence prescrite par un agent de la santé.

(2} Sous réserve de larticle 27, aucun permis
n’est émis :

a) lorsqu’'un grand réseau public d’alimentation
en eau potable ne respecte pas les exigences de
la Loi sur In santé et la sécurité publiques et ses
réglements ou toute autre loi ou réglement;

b) lorsque 'utilisation d’un grand réseau public
d’'alimentation en eau potable peut étre
préjudiciable & la santé et 4 la sécurité de
l'utilisateur;

c) lorsque la qualité de l'eau potable n’est pas
conforme aux exigences du présent réglement;

d) lorsque le traitement projeté d'une source
d’'eau potable ne peut pas en garantir la



{e) a large public drinking water system is under
a boil water order; or

(f)a large public' drinking water system is
subject to a health officer’s order and the owner
has not complied with the terms of the order.

Validity of permit

23 A permit to operate a large public drinking
water system remains valid for ten years from the
date of the permit’s issuance unless

(a) the permit is revoked or suspended by a
health officer; or

(b} the large public drinking water system ceases
to exist.

Health officer's powers re permit

24 A Thealth officer may amend, revoke or
suspend a permit to operate a large public drinking
water systemt.

Amendment of permit

25(1) The name of the owner of a large public
drinking water system or the name of the large
public drinking water system on a permit may be
amended without invalidating the permit.

(2) No fee will be required for amending the
name of the owner of a large public drinking water
system or the name of the large public drinking
water system.

Permit fees

26 Fees for permits and other documents or
services are payable as set out in Schedule A.
Health officer’s discretion

27 A health officer may allow an operation of a
large public drinking water system that does not
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salubrité;

e} lorsqu'un grand réseau public d’alimentation
en eau potable est soumis & une ordonnance
d’ébullition de l'eau;

f) lorsqu'un grand réseau public d’alimentation
en eau potable est soumis a I'ordonnance d'un
agent de la santé et que son propriétaire ne
respecte pas cette ordonnance.

Validité du permis

23 Un permis d'exploitation d'un grand réseau
public d’'alimentation en eau potable est en vigueur
pendant dix ans a partir de la date de sa délivrance,

a moins que :

a) le permis ne sojt révoqué ou suspendu par un
agent de la santé;

b) le réseau cesse d'exister.

Pouvoirs de l'agent de la santé concernant les

. permis

24 Un agent de la santé peut modifier, révoquer
ou suspendre un permis d’'exploitation d'un grand
réseau public d’alimentation en eau potable.

Modifications au permis

25(1) Le nom du propriétaire d'un grand réseau
public d'alimentation en eau potable ou le nom du
réseau apparaissant sur le permis peut étre modifié
sans invalider le permis.

(2) Aucun paiement de frais n'est exigé pour
modifier le nom du propriétaire d'un grand réseau
public d’alimentation: en eau potable ou le nom du
résearr.

Frais applicables au permis

26 Les frais payables pour un permis, un aufre
document ou un service sont ceux prévus @
I'annexe A.

Appréciation d’'un agent de Ia santé

27 Un agent de la santé
lexploitation d'un  grand

peut autoriser
réseau  public






